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árnyékolás
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Külső köpeny
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Félvezető
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Huzal árnyékolás

Külső köpeny

Kisfeszültségű saru
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Elsődleges szigetelés

Félvezető
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Félvezető

Ragasztós réz szalag

Szalag árnyékolás
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Elsődleges szigetelés

Félvezető

Földelő rugó

Ónozott zóna

Földelő rézszövedék

Földelő saru

Földelő rugó

Földelő rézszövedék

Szalagárnyékolás

1. művelet 2. művelet

3. művelet
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Vezető

Szigetelés

KÖF saru

Masztik

Vezető
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Nadbytečný kabel

Drátové anebo
pásové stínění

Zdrsnění

Venkovní plášť
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Szigetelés

Félvezető
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Potenciálvezérlő cső
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Venkovní plášť
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Drátové stínění

Venkovní plášť

Nízkonapěťové
kabelové oko
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Felesleges kábel

Huzal vagy szalag
árnyékolás

Érdesítés

Külső köpeny



�

�

55

Izolace žíly

Polovodič

25

Polovodič

Lepící Cu-páska

Pásové stínění
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0

Izolace žíly

Polovodič

Uzemňovací pružina

Pocínovaná vrstva

Uzemňovací
Cu-síťka

Uzemňovací
kabelové oko

Uzemňovací pružina

Uzemňovací Cu-síťka

Pásové stínění

1. operace 2. operace

3. operace
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Vodič

Izolace

Kabelové oko vn

Mastek

Vodič
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Izolace

Polovodič
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Odřežte nadbytečnou
část trubičky

Trubička odolná vůči
plazivým proudům

MAT (červená)
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Trubička
na řízení potenciálu

MCC (černá)

Polovodič
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Nadbytoč

Drôtové
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Vonkajší
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Drôtové alebo
pásové tienenie

ELCOMASTIC 83

Vonkajší plášť
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Drôtové tienenie

Vonkajśí plášť

Nízkonapäťové
káblové oko
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Izolácia žily

Polovodič
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Polovodič

Lepiaca Cu-páska

Pásové tienenie
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Izolácia žily

Polovodič

Uzemňovacia pružina

Pocínovaná vrstva

Uzemňovacia
Cu-sieťka

Uzemňovacie
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Uzemňovacia pružina
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Pásové tienenie

1. operácia 2. operácia

3. operácia
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Vodič

Izolácia
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Mastik

Vodič
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Odrežte nadbytočnú
časť trubičky

Trubička odolná
voči plazivým prúdom

MAT (červená)
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Trubička na riadenie
potenciálu

MCC (čierna)

Polovodič
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Nepotreban kabel

Žičana ili vrpčana
zaštita

Ohrapavljenje

Vanjski plašt
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Vanjski plašt
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Žičana zaštita

Vanjski plašt

Niskonaponska
stopica
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Prvotna izolacija

Poluvodič
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Poluvodič

Ljepljiva bakrena
vrpca 

Vrpčana izolacija

3
0

Prvotna izolacija

Poluvodič

Opruga za uzemljenje

Pokositreni pojas

Bakrena mreža za
uzemljenje 

Stopica za
uzemljenje

Opruga za uzemljenje

Bakrena mreža za uzemljenje 

Vrpčana izolacija
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3. operacija
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Odrežite i skinite
nepotrebnu cijev

MAT cijev otporna
na puzajuće

struje (crvena)
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MCC cijev za regulaciju
potencijala (crna)

Poluvodič

Srednjenaponska
stopica

Smola

Vodič

HR
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Ecran pt. conductor
din fire sau bandă

Ridare

Manta exterioară
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Manta exterioară
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Semiconductor
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Ecran din fire

Manta exterioară

Papuc de JT

5
5

Izolaţie originală

Semiconductor
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Semiconductor

Bandă adezivă
din cupru

Ecran din bandă
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Izolaţie originală

Semiconductor

Arc de pământare

Zonă cositorită

Ţesătură din cupru
pt. pământare

Papuc de pământare

Arc de pământare

Ţesătură din cupru pt. pământare

Ecran din bandă
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Tăiaţi şi îndepărtaţi
surplusul de tub

Tub rezistenţi la
curenţi de conturnare

MAT (roşu)
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Tub comandă
potenţial (negru)

Semiconductor
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Odvečni kabel

Šrafirani trak
ali žična cev

Raskanje

Zunanji plašč
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Zunanji plašč

5
0

ELCOMASTIC 83

Polprevodnik

ELCOPLAST 51

Šrafirana žična cev

Zunanji plašč

Nizkonapetostni
čevelj

SLORO
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Prvotna izolacija

Polprevodnik
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Polprevodnik

Samolepilni bakreni trak

Šrafirani trak
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Polprevodnik

Vzmet za ozemljitev

Pocinkani predel

Bakrena ozemljitvena
pletenica

Ozemljitveni čevelj

Vzmet za ozemljitev

Bakrena ozemljitvena pletenica

Šrafirani trak
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Vodnik

Izolacija

KÖf čevelj

Masztik

Vodnik
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Odrežite in odstranite
odvečni del cevi

Cev jakosti
plazečega toka MAT

(rdeča)
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Cev vodnika za
izenačevanje potencialov

MCC (črna)

Polprevodnik
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Suvišni deo kabla

Žična ili trakasta
ekranizacija

Hrapavljenje 

Spoljni
omot-plašt
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Žična ili trakasta
ekranizacija
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Spoljni
omot-plašt
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Žičana ekranizacija

Spoljni omot-plašt

Niskonaponska
papučica

5
5

Prvenstvena izolacija

Poluprovodnik 
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Poluprovodnik 

Lepljiva bakarna traka

Trakasta ekranizacija
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Prvenstvena izolacija

Poluprovodnik 

Opruga uzemljenja

Kalajisana zona

Bakarna plete-nica
uzemljenja

Papučica
uzemljenja

Opruga uzemljenja

Bakarna pletenica uzemljenja

Trakasta ekranizacija

1. postupak 2. postupak

3. postupak
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Provodnik

Izolacija

Srednjenaponska
papučica
Mastik

Provodnik

SRB
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Izolacija

Poluprovodnik
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Półprzewodnik
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ELCOMASTIC 83

ELCOMASTIC 83

ELCOMASTIC 83
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ELCOMASTIC 83

ELCOMASTIC 83

ELCOMASTIC 83Odseći i odstraniti
suvišni deo cevi

MAT cev, otporna
na puzajuće struje

( crvene boje)
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Cev – usmerač
potenci-jala
MCC (crna)

Poluprovodnik
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Rura MCC sterująca polem
elektrycznym (czarna)

Półprzewodnik50
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Niepotrzebny kabel

Ekran drutowy
lub taśmowy

Szorstkowanie

Płaszcz
zewnętrzny
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lub taśmowy
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Płaszcz
zewnętrzny
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Półprzewodnik
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Ekran drutowy 

Płaszcz zewnętrzny

Końcówka niskieg
napięcia
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Izolacja pierwotna

Półprzewodnik
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Półprzewodnik

Miedziana taśma
samoprzylepna

Ekran taśmowy
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Izolacja pierwotna

Półprzewodnik

Sprężyna uziemiająca

Ocynkowana strefa

Miedziana plecionka
uziemiająca

Końcówka
uziemiająca

Sprężyna uziemiająca

Miedziana plecionka uziemiająca

Ekran taśmowy

Operacja 1 Operacja 2
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D
łu

go
ść

 k
oń

có
w

ki
  +

5

Przewodnik

Izolacja 

Końcówka KÖF

Mastyks

Przewodnik

PL
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Obciąć i usunąć
niepotrzebny odcinek rury

Rura MAT zwiększająca
odporność na prąd
upływu (czerwona) 
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